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Protokol o zkousce 6. 10977012017

Pitnd voda

ZAkaznik: Krajs ki hyg ien ic k6 sta n ice KrA lov6h rad eck6ho
kraje se sldlem v Hradci Krilov6
Uzemni pracovi5t6 Trutnov
UpickA 117
541 17 Trutnov
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Vzorek / vzorky dislo

Objedn6vka 6islo
Termin odb6ru od do
Mlsto odb6ru
Upiesn6ni mista odb6ru
Matrice
Odb6r provedl

Zpfisob odb6ru
Typ odb6ru
U6et odndru
Datum piijmu
Analjzyzah6jeny dne

10977012017

2017lO010l2lTU Z6danka 6.808 - vodovody
4.10.2017 11:30
Prosedn6 c.p. 37 OU

hygienick6 zafizeni - umyvadlo
pitn6 voda - veiejn! vodovod
Kala5ov6 Martina - pracovnik ZU

Pracovi5t6 P7 Upickd 94,541 01 Trutnov

SOP VZ 001 Odber vzorkfi pitnfch vod

odb6r vzorku je akreditovanf
SZD - belny hyg. dozor
4.10.2017 13:45
4.10.2017

Rozsah ud6lene akreditace:

Chemick6, fyzikAlni, mikrobiologick6, senzorickd analyzy vod, potravin, lihovin, peloidfi, biologickfch materi6lfi, odpad0, azbestu,

ovzdusi.Odb6ry. Anal,izyvriluh0pevnlchmateri6l0,stdri,interi6r0vozidel.Testytoxicity.M6ieni faktortlprostiedl,kontrola

steriliz6tor1 a dezinfekdnich prostiedk!. PlnSi rozsah je uveden v piiloze platn6ho akreditadniho osv6d6eni vydandho Cln pro

zku$ebni laboratoi e.1 388.

Bez pisemn6ho souhlasu laboratoie se nesmi protokol reprodukovat jinak ne2 cel!. Vfsledky se tlkaji pouze vzork0, ktpr6 byly

piedm6tem zkou$eni. Laboratoi na po26d6ni poskytne ridaje o pouZitfch metoddch a souvisejlcich piedpisech.

Schv6lil : Smid Miroslav lng'
vedouci laboratorniho servisu pracoviSt6 P7

Trutnov, Upicka 94 E-mail: miroslav.smid@zuusti.cz tel.:499847440 mobil:607680290

Datum vystavenI protokolu: 10.10.2017
protokol vyhotovil: KalaSov5Maftina E-mail:martina.kalasova@zuusti.cz tel.:499847458mobi1"721559074
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Protokol o zkou5ceE.10977012017 ze dne 10.10,201

Vzorek 6islo | 109770120'17
Misto odbdru : Prosedn6 6.p. 37 O0
Upiesn6ni mista odbdru : hygienick6 zaiizenl - umyvadlo

Mdieni na mist6 odb6ru v ter6nu
Ukazatel Hodnota Jednotka Neiistota Limit ldent. zkouSkv Prac. Akr.

chlor volnV 009 mo/l 20o/o max 0 30 mo/l l\IH soP 008 P7

chut oiiiatelni oiiiateln6 MH soP 062 P7

oach oiiiatelnV Diiiatelnri MH soP 062 P7

oH to2 A5-q6 [\ru soP 033 P7

teolota vzorku 12 "c to2 I - 12'C DH soP 042 P7

max. 125 ms/m MH

Vrisledkv zkou6ek - mikrobiolooick6 w5etieni
Ukazalel Hodnota Jednotka Neiistota Lim t ldent. zkouSkv Prac. Akr.

Clostridium oerfrinoens 0 KTJ/1 00ml max. 0 KTJ/100m1 MH soP e15.01 P1

Escherichia coli 0 KTJ/1 00ml max. 0 KTJ/100m1 NMH soP 900 P,I

koliformni bakterie 0 KTJ/1 00ml max 0 KTJ/100m1 MH soP 900 P1

abioseston % 50o/a max 10 % MH soP 916 0't P1

oo6et oroanismtr 0 iedinci/ml max. 50 iedinci/ml MH soP 916 02 P1

zrve oroantsmv 0 iedinci/ml max. 0 iedinci/ml MH soP 916.02 P1 A

poetv kolonii oii22"C 22 KTJ/ml 13-3'l max.200 KTJ/ml MH' soP 908 P1

podtv kolonii oii 36'C 17 KTJ/ml 11-27 max.40 KTJ/ml MH* soP 908

Piehled vzorkovacich metod:
SOP VZ OO1 (esN EN rso s667-1, esN EN tso 5667-3, dsN EN rso 5667-5, esN EN tso 5667-7, esN EN rso 5667-14, esru rru rso

5667-16, eSN EN ISO 19458. Vvhl6Ska MZ eR 6 25212004 Sb. v Dlatn6m zn6ni)

Metody v sloupci Akr.: N - neakreditovan6 zkouSka,A - akreditovana zkou5ka

Vysvdtlivky a zkratky: <-pod mezi stanovitelnosti pou2it6 metody, SOP - standardni operadni postup, Akr. - akreditace

ZO -Zdtav.tstav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdod6vka, Z- provedl zAkaznik- provozovatel

DH-doporudend hodnota (min.26doucl, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvyS5i meznl hodnota

MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznaden6 "!" lsou mimo limit stanovenli platnou legislativou.

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvoiici jednotka, ZF(n) - jednotka z6kalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhl65ka MZd e.25212004 Sb. v platn6m zndni, pilloha e.1

Nejistota m6ieni: Uveden5 nejistota nezahrni.rje nejistotu vzorkovSni a nevztahuje se na vfsledky pod mezi stanovitelnosti.

Vyisledky zkou5ek jsou uvdd6ny s nejistotou m6ieni vyjddienou jako rozSifen6 nejistota s koeficientem roziiieni k=2, coZ pro

normelni rozdElenI odpovid5 pravddpodobnosti pokryti piibli2n6 95%. Pro mikrobiologicke ukazatele je nejistota m6ienivyj6diena jako

95 % konfidendni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadiujicl variabilitu Poissonova.rozd6lenl.

Opr5vn6ni laboratoie: Laboratoi je zp0sobi16 aktualizovat normativni dokumenty identifikujlcl zkuSebnl postupy. Laboratoi m6
piizn5n flexibilnI rozsah akreditace. Laboratoi m02e modifikovat sve metody zkbuienl, rozSiiovat rozsah zkou5enfch parametrfr

a/nebo aplikovat zkou5ku na jinf piedm6t akreditace za pfedpokladu, 2e princip mdieniztlst6vS zachoven.

Piehled zku5ebnich metod:
sop0o3dastA (esNENtsolo3o4-1 esruerutso10304-2 esNENtsolo3o4-4,dslt erutsorsoot)
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