
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. mobil:731450018
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Jednotka Vfsledek Zku5ebnimetoda

ROLAB List d.: r t2
ice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
ditovani ilt ate csN nN rsoilEC 17025:2005

Protokol o kdch i. 43l20lPV

Zadratel rozboru:
Ito: +l+lottt
Dr(,2 CZA74704lr
Smlouya i.5l2002lLab.

Cislo vzorku z 43 Materidl: pitn6 voda
Misto odbdru: DolniL6nov,Ep.222,ZS,umyvadlonachodbdpiedtdlocvidnou
Datum a ias odbdru: 13.1.2020 8:55 Typ odb6ru: bodor"!
Datum piijmu: 14.1,2020 OdbEr provedl: Elhenichjr Milan
Datum provedeni zkou5ek od - do: 14.1.2020 - 17.1.2020 Odebr6no dle SOP: SOP Vl (A)
Typ rozboru:

Ter6nni mdieni -
ukazatele

doporudenj

.-" j-^.'," ' -
\i r)
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Limit Neiistnta V/N

odf renskf spol.Linov s.r.o.

Teplota

Chl6r volnj
Chl6r celkou! aktivni

F'yzik6lni a chemick6
ukazatele

9.0

<0,05 soP cH25 (e sN rso 7393-2)

0,05 sop cH2s (esNrso 7393-2)

Vfsledek Zku5ebnimetoda

OC

mgfl
mgil

Jednotka

N

0,30

Limit Neiistota V/N
Reakce vody (pH)

KNK 4,5 (celk. alkalita)
Konduktivita
Dusitany
Dusidnany

Amonn6 ionty
2,elezo

V6pnik a hoidik
Absorbance (254 nm)

Zhkal

mmol/l
mS/m

m9/l
mg/l
m9/l
mg/l

mmol/l

ZFn

715

2rl
3913

<0,010

16,57

<0,050

<0,05

lrTl
0,014
<0,50

V,isledek

+0,2 V
s%

s%v
V

ls% v
V
V

ts%

t2%

V

V/N

soP cH14 (cSN rSO 10523)

soP cH23 (eSN EN tSO 9963-l)

soP cHl I (dsN EN 27888)

soP cH6 (csN EN 26777)

SOP CH5

soP cH2 (csN rso 7150-1)

soP cH20 (csN rso 6332)

soP cHl7 (cSN rSO 6059)

soP cHr (csN 7s7360)

soP cH39 (cSN EN rSO 7027-1)

ZkuSebni metoda

6,5 - 9,5 MH

125,0 MH

O,5OO NMH

5O,OO NMH

0,500 MH

O,2O MH

5,OO MH

Limit

A

A

A

Mikrobiologick6 a biologick6
ukazatele Jednotka
Koliformni bakterie

Escherichia coli
Enterokoky

Podty kolonii pii 36"C

Podty kolonii pii22 "C

KTJ/100m1

KTJ/100m1

KTJ/100m1

KTJ/ml
KTJ/ml

0

0

0

6

4

soP MB7 (cSN EN ISO 9308-1)

soP MB7 (cSN EN ISO 9308-l)

soP MB3 (cSN rSO 7899-2)

soP MB4 (cSN EN rSO 6222)

sor vre+ lCsNnN rso 6222)

OMH
O NMH

O NMH

40 DH D,2)

200 DH r),2)

V
V
V
V
V

Vj'sledek rozboru vyhovuje ve v5ech sledovanj'ch ukazatelich vyhl. MZd 8.252/20045b. ve zndni pozd.piedpisri.

Odbdr vzorku provedeny zkudebni laboratoii je dokumentov6n v Protokolu'o odbdru.

Vjrsledky zkou5ek na v5ech listech Protokolu o zkou5k6ch se t!'kajt pouze zkou5en6ho vzorku. Protokol o zkou5k6ch
nesmi bjrt bez pisemn6ho souhlasu zku5ebni laboratoie reprodukov6n jinak neZ celjr.
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Interp r etace vf s led kri :

Vfsledek rozboru je porovn6v6n s limitni hodnotou vyhl65ky MZd i,, 252/2004 Sb. ve zndni pozddj5ich pie dpisri.

Zkratky a oznaieni:
MH - mezn6 hodnota, NMH - nejvySSl meznb hodnota, DH - doporuden6 hodnota
pg t) pokud u z6sobovan6 oblasti nelze pro malj' podet vzorkfi vrdit, zda se jedn6 o abnorm6lni zmdnu, plati jako

mezth hodnota pro podty kolonil pii 36 "C 40 KTJ/ml a pro podfy kolonii pii 22 "C 200 KTJ/ml.
pg 2) pro n6hradni zhsobovhni,pro vodu dod6vanou ve vzdudnfch, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich

a pro vodu zmallch nedezinfikovanfch zdrojri produkujiclch m6nd nei 5 m3 za den, plati doproruden6 hodnota

pro podty kolonii pii 36'C do 100 KTJ/ml a pro podty kolonii pii 22 "C do 500 KTJ/ml.
VAI - zkou5enj' vzorek v dan6m ukazateli vyhovuje / nevyhovuje

A - zku5ebni metody a odbdry kter6 jsou piedmdtem akreditace

N - zku5ebni metody, kter6 nejsou piedmdtem akreditace
< - ood mezi stanovitelnosti

Uveden6 nejistotaje roz5iiend nejistota, kter6 byla vypodtena zapouLiti koeficientu roz5iieni k:2, coit odpovid6 hladind

spolehlivosti 9 5o/o a nezahrnuje nejistotu vzorkovfini.

Protokol vypracoval: Mgr. S6rka Bryknarov6
V Trutnov6 dne: 17.1.2020

vedouci laboratoie


