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Protokol o zkou5kfch d. 1828/18/PV

Zadavatel rozboru:
reot 4i4io4tl
DIe: CZ'47470411

Smlouva E.5l2002lLzb.

Cislo vzorku:
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soP cHr4 (dsN rso 10523)

soP cH23 (cSN EN tSO 9963-l)

soP cH28 (iSN 757372)

soP cHl1 (cSNEN27888)

soP cH10 (dsN EN rso 8467)

soP cH8 (csN rso 9297)

soP cH16 (eSN 757477)

soP cH7 (csN EN rSO 6878)

soP cH6 (esN EN 26777)

SOP CH5

soP cH2 (csN rso 7150-1)

soP cH20 (esN rso 6332)

soP cH12 (e SN rSO 6333)

soP cH21 (cSNrSO 10566)

soP cHl8 (cSN rSO 60s8)

soP cH17 (cSN rSO 6059)

soP cH17 (eSN rSO 6059)

soP cH22 (cSN EN rSO 7887)

soP cH1 (csN 757360)

soP cH19 (e SNEN 7027)

6,50 - 9,50 MH

125,0 MH

3,0 MH
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250,0 MH

O,5OO NMH

5O,O NMH
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0,20 MH

0,050 MH

0,20 MH
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A

5,OO MH



Protokol o zkou5kdch i. 1828/18/PV

Mikrobiologick6 a biolo gick6

ukazatele Jednotka Vfsledek Zku5ebni metoda
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Limit V/N
Koliformni bakterie

Escherichia coli
Enterokoky
Podty kolonii pii 36"C

Podtylcolonii pii22"C
}r/o-Ziv1- organismy

MO-Podet organismri

MO-Abioseston

Protokol vypracoval:

V TrutnovE dne:

KTJ/100m1

KTJ/100m1

KTJ/100m1

KTJ/ml
KTJ/ml
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%
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Vfsledek rozboru nevyhovuje vyhl MZd 8.252120045b. ve zndni pozddjSich piedpidri v ndsledujicich ukazatelich:

HoiCik, Vfpnik, Enterokoky, Koliformni bakterie

Odb6r vzorku provedenf zku5ebni laboratoii je dokumentov6n v Protokolu o odbdru.

Vjsledky zkou5ek na v5ech listech Protokolu o zkouik6ch se t'j'kaji pouze zkou5en6ho vzorku. Protokol o zkou5k6ch

nesmi bjrt bez pisemn6ho souhlasu zku5ebni laboratoie reprodukov6n jinak neZ celf.
I nterp retace vf sledkri :

Vlisledek rozboru je porovn6v6n s limitni hodnotou ryhl6Sky MZd t.25212004 Sb, ve zn6ni pozddj5ich piedpisri.

Zkr*ky a oznadeni:

MH - mezn6 hodnota, NMH - nejvy55i meznh hodnota, DH - doporudend hodnota
pg t) pokud u z6sobovan6 oblasti nelze pro malj' podet vzorkri urdit, zda se jedn6 o abnorm6lni zmdnu, plati jako

mezn6 hodnota pro podty kolonii pii 36 'C 40 KTJ/ml a pro podfy kolonii pii 22 "C 200 KTJ/mt.
pg z) pro n6hradni z6sobovdni, pro vodu dod6vanou ve vzduinfch, vodnich a pozemnich dopravnich prostiedcich
a pro vodu zmalych nedezinfikovanfch zdrojri produkujicich m6nd neZ,5 m3 za den, plati doprorudenS hodnota
propodtykoloniipii36'Cdo 100KTJ/mlapropodtykoloniipii22"Cdo 500KTJ/mI..
MH 3) mezn6 hodnota piedstavuje minimum a plati pro vody s urhdle sniZovanj'm obsahem vdpniku a hoidiku.
V/I.{ - zkou5enj'vzorek v dan6m ukazateli vyholuje / nevyhovuje

A - zku5ebni metody a odbdry, kter6 jsou piedmdtem akreditace

N - zku5ebni metody, kter6 nejsou piedmdtem akreditace
< - pod mezi stanovitelnosti

Uveden6 nejistota je rozitiienS nejistota, kter6 byla qrpodtena zapouLiti koeficientu roz5iieni k-2, coL, odpovid6 hladind

spolehlivosti 9 5o/o a nezabrnuje nejistotu vzorkovilni.
VorlovodV a kaiializaee Triltnov, a
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