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Zadavatel rozboru:
reot 4i4io4tl
DIe : CZA74704lt
Smlouva i.5l2002lLab.

iislo vzorku:
Misto odb6ru:
Datum a ias odb6ru:
Datum ptijmu:

Kladskf ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
zkusebnf laboratoi i. 1456 akreditovanf itl ate CSN nN ISO/IEC 17025'2005

Protokol o zkou5kfch i. 362ll8lPV

TIYDROLAB

397 Materiil:
L6nov dp.200,OU,umyvadlo na chodbd

5.3.2018 9:50
6.3.2018

pitn6'voda

Typ odbdru: bodornjr
Odb6rprovedl: Elhenichj,Milan

Odebrfno dle SOP: SOP Vl (A)

Listd.: lll

AOMHV
AONMHV
AONMHV
A 40 DH r),2) v
A 200 DH r),2) v

Datum provedeni zkou5ek od - do: 6.3.2018 - 9.3.2018
Typ rozboru: mikrobiologichj

Ter6nni m6ieni -
rrkqzefele .Tbdnnfka Vlisledek ZknXehnf mefndn f .imif \Iejic+n+q V/N
Teplota oC 5,0 N
Chl6r volnj mgll 0,15 sop cH2s (isN rso 7393-2) A 0,30 MH
Chl6r celkovj'aktivni m'/l 0,16 sop cH2s (CSN rso 73e3-2) A

Mikrobiologick6 a biolo gick6
nkqzqfslp Jedlnfkq VlisledoL ZLtrXehni mefndq T,imif V/N
Koliformni bakterie
Escherichia coli
Enterokoky

KTJ/100m1 0
KTJ/100m1 0
KTJ/100m1 0

soP MB? (CSN EN rSO 9308-r)

soP MB7 (CSNEN rSO 9308-1) -.

soP MB3 (CsNrso 7899-2)

soP MB4 (cSN EN ISO 6222)

soP MB4 (csN EN ISO 6222)

Podty kolonii pii 36"C KTJ/ml 0
Podty kolonii pii 22 "C KTJ/ml 0

Vj'sledek rozboru vyhovuje ve v5ech sledovanj'ch ukazatelich ryhl. MZd ().252120045b. ve znEni pozd.piedpisri.

Odbdr vzorku provedenf zku5ebni laboratoii je dokumentov6n v Protokolu o odbdru.
Vjsledky zkou5ek na vdech listech Protokolu o zkou5k6ch se tjrkaji pouze zkou5en6ho vzorku. Protokol o zkou5k6ch
nesmi bjrt bez pisemn6ho souhlasu zku5ebni laboratoie reprodukov6n jinak neZ celj,.
Interpretace vysledkri :

Vj'sledek pzboru je porovn6v6n s limitni hodnotou rryhl65ky MZd 8.2521/Q04 Sb. ve zndnl pozddj5ieh piedpisri.
Zkra/"ky a oznaieni:
MH - meznh hodnota, NMH - nejvy5Si mezn6 hodnota, DH - doporuden6 hodnota
pg r) pokud u z6sobovan6 oblasti nelze pro malj, podet vzorkfi vr(,it, zda se jedn6 o abnorm6lni zm6nu, plati jako
mezn6 hodnota pro podty kolonii pii 36 "C 40 KTJ/ml a pro podty kolonii pii 22'C 200 KTJ/ml.
p11 z) pro n6hradni zhsobovlni, pro vodu dod6vanou ve vzduinych, vodnich a pozemnich doprdvnich prostiedcich
a pro vodu zmallch nedezinfrkovanfch zdrojfr produkujicich m6nd neZ 5 m3 za den, plati doproruden6 hodnbta
pro podty kolonii pii 36"C do 100 KTJ/ml a pro podty kolonii pii 22 "C do 500 KTJ/m1.
VAI - zkou5enjr vzorek v dan6m ukazateli vyhovuje / nevyholuje
A - zku5ebni metody a odbdry, kter6 jsou piedmdtem akreditace
N - zku5ebni metody, kter6 nejsou piedmdtem akreditace

Uveden6 nejistota je roz5iiend nejistota, kter6 byla vypodtena zapouLiti koefrcientu roz5iieni !1 2, cgi. odpovi
spolehlivosti 95o/o anezahmuje nejistotu vzorkov6ni. , V000V00y A KAnAltzAEe lrUtn0v. a.

' tvdrolabDli: CZ60t 087 l1 j
Protokol vypracoval: Mgr. S6rka Bryknarov6 nabie2( Vaclava A>tt a 1d

Vrrutnove'dne: s.3.20r8 ..... :11..91..1f!ll9: -{3. - -l-!, ^ugrl S6rka Brykna
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