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TIYDROLAB Listd.: ll2

Neiistota

Kladskd ul., Bohuslavice nad Upou, 541 03, Trutnov 3
zkusebni laboratoi i. 1456 akreditovanri dt,t Ote iSN SN ISO/IEC 77025:2005

Protokol o zkou5kdch i. 1686/19/PV

Zadavatel rozboru:
reo2 4i47o4tl
DIC: CZA74704ll
Smlouva E.5l2002lLab,

dislo vzorku:
Misto odbbru:
Datum a ias odbdru:
Datum ptijmu:

1818
iemj Dril, {fV surovS

21.10.2019 12:50

22.10.2019

Materiril: povrchov6 voda

Typ odb6ru: bodovj'
Odb6rprovedl: Elheniclcj'Milan
Odebrino dle SOP: SOP Vl (A)Datum provedenf zkou5ek od - do: 22.10.2019 - 25,10.2019

Typ rozboru:

Ter6nni miieni -
ukazatele

kr6ceni/ whl.42 8/200 1 Sb.

Jednotka Vfsledek ZkuSebni metoda
Teplota

Fyzik{lni a chemick6
ukazatele

OC

Jednotka

9r0

Vfsledek ZkuSebni metoda
Pach

Reakce vody (pH)

KNK 4,5 (celk. alkalita)
ZNK 8,3 (celk. acidita)

Konduktivita
CHSKMn
Chloridy
Sirany

Fosforednany

Dusitany
Dusidnany

Amonn6 ionty
Lerczo

Mangan

Hlinik
V6pnik
Hoidik
V6pnik a hoidik
Barva

Absorbance (254 nm)
Zdkal

Huminov6l6tky
Nerozpuftdn6 l6tky

mmol/l
mmol/l
mS/m
moll'-^b -

mo/l

mo/l

moll
mo/l

mgll
mgll
mgA
mgll
mgfl
mgA
mg/l

mmol/l
mgPt/l

ZFn
mgll
mg/I

piijatetnf
17

0'5
<0,100

6rl
2,10
<5,0

<20,0
<0,040

<0,0L0

2,44
<0,050

<0,05

0,023
0,10

912

<5,0

0,39

21,5

0,098

0,88
<2r0

<2r0

soP cH 24 (cSN EN 1622)

soP cHl4 (eSN rSO 10523)

soP cH23 (cSN EN rSO 9963-1)

soP cH28 (cSN 757372)

soP cHl1 (cSNEN27SS8)

soP cHl0 (csN EN rso 8467)

soP cH8 (csN rso 9297)

soP cHl6 (cSN 757477)

soP cH7 (csN EN rSO 6878)

soP cH6 (csN EN 26777)

soP cH4 (csN rso 7890-3)

soP cH2 (csN rso 7150-1)

soP cH20 (dsN rso 6332)

soP cH12 (cSN rSO 6333)

soP cH21 (CSNTSO 10566)

soP cHl8 (cSN rSO 6058)

soP cHl7 (eSN rSO 60s9)

soP cHl7 (cSN rSO 6059)

soP cH22 (eSN EN rSO 7887)

soP cH1 (csN 757360)

soP cH39 (eSN EN rSO 7027-1)

soP cH27 (cSN 757536)

soP cH13 (cSN EN 872)

+nt

5%

5%

I2%

20%

Is%

l5%

r0%

l5%

2s%

t2%

20%



Mikrobiologick6 a biologick6
ukazatele

Protokol o zkou5k6ch i. 1686119lPV

Jednotka Vfsledek Zku5ebnf metoda

Listl; 2/2

Escherichia coli
Enterokoky
Clostridium P erfringens

MO-ZivE organismy

MO-Podet organismri

MO-Abioseston

soP MB7 (eSN EN rSO 9308-1)

soP MB3 (cSN rso 7899-2)

SOP MB5 (vyhl.2s2/20A45b,)

soP B1 (dsN 7s77r2)

soP B1 (cSN 7s7712)

soP 82 (cSN 7s't7r3)

A

Odbdr vzorku provedenj'zku5ebni laboratoii je dokumentov6n v Protokolu o odbdru.

Vfsledky zkoubek na v5ech listech Protokolu o zkou5k6ch se bjkaji pouze zkouSen6ho vzorku. Protokol o zkouSk6ch
nesmi bjzt bez pisemn6ho souhlasu zku5ebni laboratoie reprodukov6n jinak neZ celf.
Zkratky a oznaieni:
A - zku5ebni metody a odbdry, kter6 jsou piedmdtem akreditace

N - zkuiebni metody, kter6 nejsou piedmdtem akreditace
< - pod mezi stanovitelnosti

KTJ/l00ml
KTJ/100m1

KTJ/100m1
jedinci/ml
jedinci/ml

%

0

36

0

32

128

I

Uveden6 nejistotaje rozSiien6 nejistota, kter6 byla vypodten
spolehlivosti 9 5%o a tezahmuje nejistotu vzorkov6ni.

Protokol lypracoval: Mgr. S6rka Bryknarovd
V Trutnovd dne: 25.10.2019

p.Barbora Kosinkov6
zSstupce vedouci laboratoie


